
ОБХОДНЫЕ СИСТЕМЫ 

Обходные системы (аварийные проводы) 

применяются в газовых станциях высокого 

или среднего давления. Могут иметь руч-
ную или автоматическую регулировку дав-
ления.  На рис. представлена монтажная 

схема обходной системы высокого давле-
ния с ручной регулировкой. 

1. Шаровой кран на входе

2. Предохраниельно-запорный клапан

3. Регулирующий клапан

4. Шаровой кран на выходе

5. Предохранительно-сбросной клапан

6. Щитовой манометр на входе

7. Щитовой манометр на выходе
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